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Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie FRLUWBEXCH
A The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire. GBE>
Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo pud generare rischi di scariche elettriche o di incendio. aDew
Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. O@EADADECH
:‘:*m‘\ El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalaciéon y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio. &
IS Het niet naleven van de installatie- en gebruiksvoorschriften kan leiden tot een risico op elektrische schok of brand FD
Néo respeitar estritamente as condigoes de instalagdo e de utilizagdo podera provocar riscos de choque eléctrico ou de incéndio.
EE Heco6t00etHue npasus MOHMAXa u 3KCNyamayuu Moxem NosJieyb 3a co60U PUCK NOPAXeHUSA 7IeKMpPUYeCKUM MOKOM U/IU B03HUKHOBEHUS NoXapa. ®RY
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukgji instalacji i uzytkowania, aby uniknac ryzyka porazenia pradem elektrycznym lub pozaru.
Montaj ve kullanim direktifleri, yangin ve elektrik carpma risklerine karsi mutlaka gézden gegirilmelidir. TRECY)
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(1) BELDEN 9842, BELDEN 3106A (or equivalent) max. 1000 m
Cat. 6 (FTP/UTP) max. 50 m

(2) « Résistance non fournie « Resistance not furnished - Resistenza non fornita « Widerstand nicht vorgesehen « Resistencia no fournida « Weerstand niet inbegrepen
« Resisténcia néo incluido « Conpomusnerue He npedycmompeto « Rezystor nie jest dostarczany « Direng saglanmaz

(3) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)

Vitesse, Baud Rate, Velocita, Geschwindigkeit, Velocidad, Snelheid, Velocidade, Ckopocme, Predkos¢ Transmisji, Baud Rate : 19,2 kbps

%?F ;; Adresse Modbus, Modbus Address, Indirizzo Modbus, Modbus-Adresse, Direccion Modbus, Modbus Adres, Endereco, Adpec Modbus, Adres Modbus, Modbus Adresi : 5
Parité, Parity, Parita, Paritdtsbit, Paridad, Pariteit, Paridade, bum yemHocmu, Kontrola parzystosci, Parity : Paire, Even, Pari, Gerade, Par, Even, Par, uét, Parzystos¢, Parity
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Lors du montage des modules, le 4 120 53 doit impérativement
étre hors tension.

Modules must be connected with the devicie 4 120 53 not supplied.

Linserimento dei moduli deve essere effettuato con lo strumento
4120 53 non alimentato.

Der 4 120 53 darf nicht unter Spannung stehen.

Durante la instalacion de los médulos, el 4 120 53 debe estar
apagado.

Tijdens de plaatsing van de modules, mag de 4 120 53 niet onder

O produto 4 120 53 deve ficar desligado.spanning staan
Omknoyume npubop 4 120 53 om ecex yenedi.

Moduty przytaczane do urzadzenia 4 120 53 zamawiane osobno.

Modiiller 4 120 53 cihazina sonradan baglanmalidir .
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La documentation compléte est disponible sur le site Web http://ecatalogue-export.legrand.com

Complete documentation is available at http://ecatalogue-export.legrand.com

La documentazione completa é disponibile sul sito http://ecatalogue-export.legrand.com

Weitere Dokumente konnen Sie von der Webseite http://ecatalogue-export.legrand.com herunterladen

La documentacién completa esta disponible en el sitio web http://ecatalogue-export.legrand.com

De volledige documentatie is beschikbaar op de website http://ecatalogue-export.legrand.com

A documentagao completa estd disponivel no http://ecatalogue-export.legrand.com

Bel Moxeme 3azpy3ume pykosoOcmed nosib3o8amesia u Opyayto 0oKymeHmauyuto no aopecy http://ecatalogue-export.legrand.com
Petna dokumentacja jest dostepna na stronie http://ecatalogue-export.legrand.com

Biitiin dékiimanlar http://ecatalogue-export.legrand.com adresinde mevcut




