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Ne pas respecter strictement les conditions d'installation et d'utilisation peut entrainer des risques de choc électrique ou d'incendie FRWWBEXCH
The instructions for installation and use must be strictly observed in order to avoid the risk of electric shock or fire. GBXIED
Il non rispetto alla lettera delle condizioni d'installazione e di utilizzo pud generare rischi di scariche elettriche o di incendio. aDcew
Bei falschem Einbau und/oder Umgang besteht Stromschlag- bzw. Brandgefahr. O®EADADCH
El no cumplimiento estricto de las instrucciones de instalacion y uso puede implicar riesgos de choque eléctrico o incendio. ES
Het niet naleven van de installatie- en gebruiksvoorschriften kan leiden tot een risico op elektrische schok of brand FD
N&o respeitar estritamente as condicdes de instalacao e de utilizacdo podera provocar riscos de choque eléctrico ou de incéndio.
Hecobnt00eHue npagus MOHMAXa u 3KCNayamayuu Moxem nosJiekdb 3a coboli puck NOpaxeHus 31eKMPUYECKUM MOKOM U/TU B03HUKHOBEHUS NOXAapda.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji instalacji i uzytkowania, aby unikna¢ ryzyka porazenia pragdem elektrycznym lub pozaru.
Montaj ve kullanim direktifleri, yangin ve elektrik carpma risklerine karsi mutlaka gézden gegirilmelidir. TRCY)
« Entrée/Sortie « Input/Output « Ingresso/Uscita « Eingabe/Ausgabe
« Entrada/Salida « Input / Output « Entrada/Saida « Be0d/Bbigod u 230V +15% CATII
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« Schéma de raccordement RS485 « RS485 wiring diagram « Schema di collegamento RS485 « Anschlussbilder RS485 « Esquema de conexion RS485 « Aansluitschema RS485
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) Ethernet: Cat. 6 (FTP/UTP)

(1)RS485:
Utilisation prévue du Cable Belden 9842, Belden 3106A (ou équivalent) pour une longueur maximale du bus de 1000m ou du Cable Catégorie 6 (FTP ou UTP) pour une longueur maximale de 50 m;
Prescribed use of Cable Belden 9842, Belden 3106A (or equivalent) for a maximum length of 1000 m or Category 6 cable (FTP or UTP) for a maximum length of 50 m;
Prescritto utilizzo di cavo tipo Belden 9842, Belden 3106A (o equivalente) per una lunghezza massima del bus di 1000 m, o di cavo Categoria 6 (FTP o UTP) per una lunghezza massima di 50 m;
Vorgeschrieben ist Kabel Belden 9842, Belden 3106A (oder gleichwertig) fiir eine maximale Ldnge von 1000 m fiir Modbus RS485.
Utilizacion correcta de Cable Belden 9842, Belden 3106A (o equivalente) para una longitud maxima del bus de 1000 m o cable de Categoria 6 (FTP o UTP) para una longitud maxima de 50 m.
Aanbevolen gebruik van Kabel Belden 9842, Belden 3106A (of gelijkwaardig) voor een maximale buslengte van 1000m of van Kabel Categorie 6 (FTP of UTP) voor een maximale lengte van 50m;
Uso prescrito de cabo Belden 9842, Belden 3106A (ou equivalente) para um comprimento maximo de 1000 m, ou cabos Categoria 6 (FTP ou UTP) para um comprimento maximo de 50 m;
[Nokazaxus ucnonv3osaHue kabesns Belden 9842, Belden 3106A (unu 3k8usaneHm) 015 MakcumansHou 0nuHel 1000 M unu kabens kamezopuu 6 (UTP FTP unu) 0n8 MakcumanbHol onuHou 50 m;
Zalecane uzycie przewodu Belden 9842, Belden 3106A (lub podobnego) o maksymalnej dtugosci 1000 m lub kategorii 6 (FTP lub UTP) o maksymalnej dtugosci 50 m;
1000 m maksimum mesafede Belden9842,Belden3106A (veya esdegeri) veya 50m ye kadar mesafelerdeCat6 ( Utp veya Ftp ) kablo kullaniimasi tavsiye edilir .

@ *Résistance non fournie avec la réf. 4 120 82 - 4 120 83
*Resistance not furnished with the article 4 12082 -4 120 83
*Resistenza non fornita con I'art. 4 120 82 - 4 120 83
*Widerstand wird nicht mit dem Produkt 4 120 82 - 4 120 83 geliefert.
*Resistencia no fournida con el producto 4 120 82 - 4 120 83
*Weerstand niet meegeleverd bij de ref. 4 120 82 - 4 120 83
*Resistencia nao equipados com o artigo 4 120 82 -4 120 83
*ConpomusnieHue He nocmasnaemcs ¢ npodykmom 4 120 82 -4 120 83
*Rezystor nie jest dostarczany razem z4 120 82-4 120 83
*4 120 82 - 4 120 83 referansina direng bagli degildir.
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Vitesse, Baud Rate, Velocita, Geschwindigkeit, Velocidad, Snelheid, Velocidade, Ckopocmes, Predkosc¢ Transmisji, Baud Rate : 19,2 kbps

%? ;; Adresse Modbus, Modbus Address, Indirizzo Modbus, Modbus-Adresse, Direccion Modbus, Modbus Adres, Endereco, Adpec Modbus, Adres Modbus, Modbus Adresi : 5
Parité, Parity, Parita, Paritdtsbit, Paridad, Pariteit, Paridade, bum yemHocmu, Kontrola parzystosci, Parity : Paire, Even, Pari, Gerade, Par, Even, Par, uét, Parzystos¢, Parity
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La documentation compléte est disponible sur le site Web www.e-catalogue.legrandgroup.com Taper “4 120 82 - 4 120 83" dans le champ de recherche.
Complete documentation is available at www.e-catalogue.legrandgroup.com Type “4 120 82 - 4 120 83" in the search field."

La documentazione completa é disponibile sul sito www.e-catalogue.legrandgroup.com Inserire “4 120 82 - 4 120 83" nel campo di ricerca.

Weitere Dokumente kdnnen Sie von der Webseite. www.e-catalogue.legrandgroup.com herunterladen. Geben Sie "4 120 82 - 4 120 83" in das Suchfeld ein

La documentacién completa esta disponible en el sitio web www.e-catalogue.legrandgroup.com Escriba“4 120 82 - 4 120 83" en el campo de busqueda.
De volledige documentatie is beschikbaar op de website www.e-catalogue.legrandgroup.com Typ "4 120 82 - 4 120 83 "in het opzoekveld

A documentagao completa estd disponivel no www.e-catalogue.legrandgroup.com, digitando "4 120 82 - 4 120 83" no campo de busca

Bbl MOXeme 3aepy3umsb pykogodcmaea nosib3osamess u Opyayto 00KyMeHmayuio no aopecy www.e-catalogue.legrandgroup.com. Habepume "4 120 82 - 4 120 83"
8 nosie noucka

Petna dokumentacja jest dostepna na stronie www.e-catalogue.legrandgroup.com. Wpisac "4 120 82 - 4 120 83" w polu wyszukiwania.

Biitiin dékiimanlar www.e-catalogue.legrandgroup.com adresinde mevcut . Arama kismina "4 120 82 - 4 120 83" yaziniz..




